


Este manual ha sido confeccionado por Fernando Lama S.L.
En la Puebla del Río, Sevilla. (España)
Fernando Lama S.L.© 2005
Actualizado el 12 de Septiembre de 2005
Versión 2.3



3

Índice

Introducción: ..............................................................................
Instalación y puesta en marcha: ...............................................
Mantenimiento y revisiones: .....................................................
Chequeo: ...................................................................................
Presostato diferencial Lama: .....................................................
Válvula estabilizadora Lama: .....................................................
Programador de limpieza, guía del propietario:..........................
Esquemas: .................................................................................

Conexionado eléctrico de solenoides: ...............................................
Tipos de solenoide: ............................................................................
Programador de limpieza hidráulico “Hidrotimer”..............................
Esquema calado con hidrotimer: .......................................................
Esquema calado con programador a pilas (solenoide latch).............
Esquema calado con cuadro eléctrico (solenoide N.C.)....................
Esquema calado con conexión standard (solenoide N.A.).................
Esquema carballino con cuadro eléctrico...........................................

Garantía: .....................................................................................

5
9

13
17
21
23
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39

Ìndice





1

iinnttrroodduucccciioo  
ggeenneerraalliiddaaIntroducción y Generalidades

5



LAMA le agradece la compra de sus productos y le informa que tanto en su fabricación como
en su diseño, ha puesto todo su esmero, además de cumplir las normas más exigentes de con-
trol de calidad.
La lectura detallada de este manual le ayudará en la instalación y el buen funcionamiento de los equi-

pos por muchos años, y le guiará para que capacite al usuario en evitación de múltiples consultas.
No olvide entregar al usuario final esta información al efectuar la puesta en marcha del sistema de fil-
trado, en evitación de problemas y para el uso correcto de los equipos.
Para facilitar la comprensión y el uso, las instrucciones están numeradas y los tubos de mando son

de distintos colores siguiendo un código.
Todos los equipos necesitan de un mantenimiento periódico, revisiones, recambios consumibles, en

función de las calidades de las aguas y de las condiciones de trabajo. La selección del sistema y equi-
po de filtrado debe estar asesorada por un técnico competente, así como su dimensionado y condi-
ciones de funcionamiento. Las calidades de las aguas pueden variar con el paso del tiempo y como
consecuencia los filtros pueden funcionar de forma diferente.
En este presente manual usted encontrará genérica para varios sistemas LAMA y sólo deberá de

usar la parte correspondiente al sistema que le ha sido instalado. Antiguos sistemas o instalaciones
pueden no ser compatibles con las instrucciones relacionadas en este manual. Este manual sólo es
útil para filtros LAMA y no para los de otros fabricantes. La instalación y puesta en marcha presenta
unas incidencias de montaje y otras diferentes cuando los sistemas ya han estado en funcionamien-
to durante un tiempo. La manipulación por personal competente y cualificado asegura el buen fun-
cionamiento, además de la lectura y el seguimiento de los pasos relacionados en este manual. Se
recomienda tener en stock algunos productos consumibles, según modelo.
Los filtros automáticos y los autolimpiantes ofrecen muchas ventajas como son la uniformidad en

caudal y aporte de nutrientes, en la calidad del agua filtrada y en la presión.
Las presentes instrucciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Con cada sistema se acompaña un certificado de calidad específico para cada cabezal, identificado

con dígitos de control iguales a los existentes sobre la etiqueta del filtro. Todos los sistemas son pro-
bados en fábrica. Si tuviera algún problema o necesidad de repuestos, no olvide citar estos dígitos
de control de calidad.
Cualquier sugerencia suya, sobre nuestros productos o sobre este manual, será bien recibida y pre-

miada en su caso. En LAMA estamos en constante evolución y perfeccionamiento de los productos
y sistemas. Algunos productos pueden llevar componentes similares y compatibles para hacer la
misma función y no ser iguales en su diseño.

En caso de duda, consulte con su proveedor.
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Agradecemos la elección de este sistema LAMA y le infor-
mamos que su funcionamiento fue probado anteriormente
en fábrica. Sepa que ha de informar al usuario del manteni-
miento que debe dar a su equipo para que éste trabaje por

muchos años. Filtros satélite colocados en cada sector aseguran ante atascos imprevistos, en caso
de producirse una rotura de tuberías o una agrupación de partículas durante el trayecto entre el fil-
trado de cabecera hasta los emisores. Los filtros Calado son los que tienen menor consumo de agua
y de tiempo de todos los del mercado. Preste atención y capacite correctamente al usuario de llevar
a cabo correctamente las indicaciones para seguir funcionando con el equipo, con ello evitaremos
consultas y conseguiremos una mejor eficiencia. Además del modo automático, con los dos sistemas
posibles de comando (Eléctrico e Hidrotimer), también se puede lavar ocasionalmente actuando de
forma manual, accionando una llave dispuesta al efecto.

1)   Revise los parámetros de funcionamiento, caudales, tipos de agua, usos permitidos y no
permitidos. Presiones de filtrado: máxima 8 kg/cm²  y mínima 1 kg/cm². Caudales de lavado míni-
mos según tabla. Presiones mínimas de lavado 2,5 kg/cm². Para presiones inferiores a ésta, con
Hidrotimer, instalar llave de aguja (ver esquema). Para altas presiones, a partir de 7 kg/cm², se
puede regular el cierre de la válvula estabilizadora de salida mediante anillas (ver apartado Valv.
Estabilizadora). Los modelos con válvula hidráulica estándar (1½", 2", 3") no permiten regulación,
pero en ellos se puede anular dicha válvula. Caudales elevados al inicio del riego, por encima de
las recomendaciones relacionadas en la tabla, o sectores en riego fuera de control, provocan altas
pérdidas de carga y originan lavados incontrolados.

2)   Coloque el filtro en posición vertical, si es modelo Calado (hasta 6") y a 45º si es modelo
Carballino (a partir de 8"). Los antiguos de la serie AU en horizontal. Coloque los elementos que se
envían desmontados, para protección durante el transporte, siguiendo los planos. Tenga cuidado

de no apretar excesivamente las conexiones del presostato diferencial, en caso que lo lleve.
10
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ATENCIÓN

Leer antes de instalar!
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3)   Asegúrese de que no existan válvulas automáticas antes del filtro, éstas pueden hacer que
caiga la presión y no se lave bien. Compruebe que se instala una válvula de corte a la salida del fil-
trado. Asegure estar siempre en presión y nunca en depresión. Filtrar desde las partes altas a las
bajas provoca problemas por sobrecaudal hasta el llenado de la conducción.

4)   Existen dos opciones para el sistema automático de control:

•Control por Hidrotimer. El funcionamiento es totalmente hidráulico y autónomo, controlado
por la misma energía de la presión del agua. Ver apartado Hidrotimer para más información.

•Control por Programador eléctrico:

mód. FL8A. La alimentación eléctrica puede ser la red o un generador (220V) o bien una
batería (12V). Gestiona cualquier tipo de solenoide (N.C./N.A./Latch - 12V/24V). Permite
el control de múltiples estaciones de filtrado.

mód. FLS0. La alimentación se efectúa con 2 pilas de 9V. Permite controlar un solo equi-
po de filtrado, mediante un solenoide de impulso (tipo Latch).

Este sistema permite, además de la regulación, la programación de los lavados. Es depen-
diente de energía eléctrica. Se debe verificar que la tensión eléctrica de funcionamiento sea la
adecuada a la disponible en la red, o bien, según el caso, se debe verificar el estado de carga
de las pilas o baterías. En caso de duda ver apartados sobre Programadores eléctricos.

Los equipos generadores de electricidad pueden provocar problemas por inestabilidad de
tensiones. En caso de usar cuadros FL8A, en vez de conectarlos directamente al generador,
alimente con la tensión eléctrica de la batería del grupo motobomba.

5)  Asegúrese de que no existan vibraciones transmitidas por los motores sobre el filtro.
Investigue también las dilataciones por temperatura. Compruebe la existencia de espacio suficien-
te para desmontaje y mantenimiento.

6)   Drenaje. Asegúrese que estén las salidas de drenaje libres a atmósfera, tanto la salida de la
válvula de lavado como los "espaguetis" amarillos de los elementos de control. En cada operación
de lavado o movimiento debe salir agua.

7)   Regulación del tiempo de lavado. Es aquél que permite volver a tener la pérdida de carga
de cartucho limpio. 

Con Hidrotimer: Sólo se puede regular cuando se instala opcionalmente una llave de
aguja sobre el circuito de drenaje. De serie llevan dos "chiclés" en el mismo espagueti, uno
junto a la toma de la presión sobre la válvula de lavado y otro en el otro extremo del espa-
gueti, junto a la toma de la cámara del Hidrotimer. La serie AU antigua lleva dos válvulas de
aguja que hay que ajustar para que tengan los mismos retardos.

Con Programador eléctrico: Se debe actuar sobre el control de duración del lavado y ajus-
tarlo, como mínimo, a 5 segundos para filtros Calado y a 10 segundos para los de tipo
Carballino. Dependiendo de la presión se deberá dar más tiempo para que la válvula de sali-
da cierre completamente.

Con programador eléctrico y filtros horizontales tradicionales de la serie AU que llevan una
botella para el desplazamiento lineal (no confundir con los Calado que no la llevan), hay que
ajustar el mismo tiempo eléctrico que el hidráulico, actuando sobre las válvulas de aguja. El
tiempo recomendado es 1 minuto, aunque depende de las presiones y del tipo de aguas.

En cualquier caso se puede lavar manualmente actuando sobre la llave de tres vías, posi-
cionándola en drenaje abierto. Finalizado el lavado se debe pasar por la posición de cierre y des-
pués volver a la de automático.

Para una más amplia información y específica consultar los apartados de cada componente por
separado.
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8)   Presión Diferencial. Se regula para el inicio del lavado actuando sobre el mando rojo del
Hidrotimer o sobre el presostato diferencial en el caso de llevar programador eléctrico. 

Con tuberías vacías, al inicio del riego el caudal aumenta y puede ocasionar un error de lectu-
ra de filtro sucio. Para evitarlo se debe cerrar la llave de salida disminuyendo el caudal, y abrir des-
pacio o colocar una válvula limitadora. Con sistema eléctrico retardar el inicio programando el cua-
dro (ver apartado de programador eléctrico para más información).

Mucho caudal, fuera de recomendaciones en tabla, origina lectura de pérdida de carga e inicio
de lavado erróneo, aun con filtro limpio.

La presión mínima de lavado es 2,5 kg/cm² en el manómetro de salida.

Cuando las presiones de trabajo sean superiores a 7 kg/cm² se pueden oír ruidos hidráulicos. Se
recomienda colocar una llave manual después de la válvula de drenaje y cerrar lentamente durante el
lavado hasta que desaparezca el ruido, no modificar la apertura de esta válvula, ni cerrar en exceso.

9)   Cartucho. Sepa que periódicamente hay que revisarlo, y limpiarlo en caso de calizas o depo-
siciones. Cuando la malla presente señales de desgaste sustitúyala antes de su rotura. Cuide de mon-
tar el cartucho sin golpear las boquillas aspiradoras, centrando el eje en su alojamiento. Los inicios
pueden acarrear más partículas de lo normal y bloquean al sistema, desmontar manualmente y revisar.

10)   Informe al usuario de la existencia del filtro auxiliar para protección del mando hidráulico y
su limpieza periódica. También se deben limpiar el Hidrotimer, los solenoides, los Cebollos, etc.

11)   Asegúrese de que no lleguen al filtro objetos punzantes, restos de metal, arena fina ni hue-
sos finos, que puedan dañar la malla. Proteja el equipo con una rejilla o un prefiltro de seguridad.

12)   Este producto ha sido sometido en fabrica a ensayos de funcionamiento. En caso nece-
sario solicite ayuda proporcionando los dígitos de control de calidad que figuran sobre el mismo
cuerpo del filtro o en el documento de calidad que se acompaña con este producto

13)   En caso de duda sobre las presentes instrucciones o su comprensión, contacte con el
departamento en fábrica.

14)  Los cebollos (válvulas de alivio rápido)llevan un chiclé standard, y para obtimizar el funcio-
namiento y rapidez de maniobra, a partir de 5 kg se recomienda anular el chiclé ubicado sobre la
tapa amarilla, colocando una toma de libre paso interior a drenaje.

12
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GENERALES

Las presentes instrucciones son para aquellas instalaciones que estuvieron funcionando correcta-
mente y que, por causas de una larga parada, muchos ciclos u otros motivos, se observa que deja-
ron de funcionar correctamente.
Todos los equipos necesitan de un mantenimiento periódico, para obtener un buen funcionamiento

con precisión durante muchos años.
Es conveniente revisar el estado de las mallas del cartucho principal periódicamente, y sustituir antes

de que se produzca la rotura por desgaste. Una criba o colador antes del filtro ayuda a proteger las
mallas.
También se debe revisar periódicamente el filtro auxiliar de color negro que da presión al mando

hidráulico. Se puede desmontar sin efecto para el riego cerrando su llave y no olvidando su posterior
apertura.
Hay que verificar que drenan los espaguetis en cada lavado del filtro y actuar siguiendo las instrucciones.
Los equipos montados con sistema de control hidráulico Hidrotimer, no permiten las mismas regu-

laciones que los equipados con un Programador eléctico externo independiente. El comportamiento
del programador eléctrico puede no estar influenciado por las condiciones de las diferentes presio-
nes de trabajo.
Cuando se extrae o reinstala el cartucho de su alojamiento se debe cuidar de hacerlo suavemente

centrando el eje en su casquillo, y no golpear contra las boquillas aspiradoras, por el peligro de rom-
per la malla interior del cartucho.

15)   Puede ser porque no se lava el filtro. Verificar cerrando suavemente y de forma manual la
llave de mariposa de la salida y, elevando la presión a un máximo de

10 kg/cm², efectuar un lavado manual con la llave de tres vías durante 15 segundos. Retornar
la llave de tres vías a la posición de automático pasando previamente por la de cierre, después abrir
la mariposa despacio y comprobar que la pérdida de carga es la conocida a filtro limpio. Si persis-
te desmontar, sacar el cartucho, revisar y limpiar.

16)   Verificar el cartucho y las posibles obstrucciones por arena clavada sobre la malla, depo-
siciones de cal o hierro. Limpiar manualmente o con ácidos en su caso.

17)   Posible aumento de caudal. Verificar con contador y comparar con tablas.

18)   Intercambiar manómetros o sustituir por nuevos.

19)   Limpiar filtro auxiliar de circuito de mando hidráulico.

14
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FRECUENCIA DE LAVADOS ELEVADA O LAVADO CONTINUO

20)   Verificar si el cartucho está sucio.

21)   Es posible que la calidad de agua haya empeorado. En ese caso disminuir caudal o colo-
car más filtros.

22)   Caudal elevado al inicio del riego. Se produce
una pérdida de carga elevada y los dispositivos de
control de presion diferencial detectan filtro sucio
erróneamente. Instalar válvula limitadora de caudal
o válvula manual de apertura lenta hacia el riego.

23)   Verificar que todas las salida de drena-
je, incluida la de la válvula de descarga de agua
sucia, estén a atmósfera libre, y no eleven o
impulsen el caudal  de drenaje.

24)   Operar según punto 1º

NO SE PRODUCE LAVADO

25)   Verificar presiones mínimas mantenidas
durante todo el ciclo de lavado y los caudales mínimos
de lavado según tabla para cada modelo de filtro.

26)   Filtro auxiliar atascado. Limpiar.

27)   Espaguetis de conexión, válvulas de aguja, chiclés, cebollos o solenoides (si es eléctrico)
cegados por deposiciones. Limpiar con ácido o sustituir.

28)   Juntas de estanqueidad gastadas o membranas perforadas. Verificar y cambiar.

DRENAJE QUE NO CIERRA (cuando se usa HIDROTIMER)

29)   Presión mínima por debajo de las tablas. Elevar la presión. Esperar unos minutos.

30)  Elementos de control atascados o gripados, o sin conexión al elemento que controla,
quedándose en la posición de lavado.

Efectuar las siguientes comprobaciones en posición de filtrado o reposo:

(A) - Desenroscar la conexión (azul) entre el Cebollo y la cámara de la válvula de lavado y
debe de estar con presión constante de agua. 

• Verificar el muelle de la cámara y la membrana de la válvula de drenaje.

• Si hay presión el problema es de la válvula, desmontar y verificar. 

(B) - En el caso de no haber presión entre Cebollo y la cámara de la válvula de drenaje pue-
den a su vez ocurrir dos variantes:

Que sí llega presión desenroscando la toma de agua filtrada (P+ F) a la toma del Cebollo
marcado con letra (P) en planos, verificar que no hay presión en la cámara ( C ) del mismo
Cebollo, si la hubiera es un posible gripado del elemento que lo controla o Hidrotimer

Que no llega presión a la toma P+F del Cebollo por atasco del filtro auxiliar o espaguetis
taponados o cegados, limpiar.
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(C) - Comprobar el funcionamiento de la válvula de drenaje, mediante la llave de tres vías
que si actúa y drena es problema del Hidrotimer y de no actuar es problema del Cebollo, ver
posible gripado.

(D) - Aire en la cámara del Hidrotimer situada junto al indicador rojo. Desconectar la toma
con el filtro en funcionamiento y esperar hasta que se evacúe el aire acumulado y por tanto
hasta que el indicador rojo salga de nuevo hasta la posición de filtración. Cuando esto ocu-
rra volver a conectar. Colocar una ventosa en evitación de este problema.

31)   Corte de presión durante el lavado, para evitarlo elevar o mantener en presión constante
sin filtrarse. Posibilidad de control eléctrico en evitación de este problema que por ser un sistema
externo de control sin nada que ver con la presión que no le influye para este caso.

FUGAS DE AGUA

32)   Goteo o chorros constantes por los espaguetis amarillos delatan mal función. Desmontar
en sentido inverso del agua empezando desde el goteo hasta el elemento de control que deja pasar
el agua y desmontar y limpiar. Desgaste de juntas de estanqueidad, membranas perforadas, des-
montar, verificar y cambiar todas incluso las interiores por seguridad. 

CARTUCHO CON MALLA ROTA 

33)   Atención que puede dar lugar a atascos a los emisores. Verificar que no entren objetos
punzantes colocando una criba antes del filtro. La malla se desgasta también por la abrasión y el
funcionamiento debilitando y haciendo que se rompa, también por sílice. Sustituir antes de que se
rompa por seguridad.

NO HAY PÉRDIDA DE CARGA

34)   Agua muy limpia con poco caudal. Instalación en depresión o succión, cambiar la ubica-
ción o instalar válvulas y ventosas LAMA de doble efecto. Posible cartucho roto con peligro de atas-
cos en los emisores, sustituir.

35)   En caso de no comprender las presentes instrucciones póngase en contacto con su instalador.
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Este equipo, como cualquier otra máquina, necesita de unos pocos cuidados mínimos para su
correcto mantenimiento.

No arañe o raye su superficie y cuide de no verter ácidos o líquidos corrosivos, tanto en la super-
ficie exterior como en la interior.

Limpie con un trapo húmedo y cuide de no limpiar con un chorro de agua al cuadro eléctrico
opcional, que puede electrocutarle por estar conectado a alta tensión.

Tenga siempre un cartucho de seguridad a mano o próximo, para su sustitución en caso necesario.

36)   Compruebe la pérdida de carga con el filtro en funcionamiento, entre los dos manómetros,
que no sea mayor de 3 o 4 metros c.a. como máximo.

37)   Compruebe el estado de la malla del interior del cartucho filtrante en estado limpio y a vista,
que no se vean ondulaciones por sobrepresiones, incrustaciones de partículas o deposiciones,
roturas o fisuras. Limpie la placa o cartucho del prefiltro.

38)   Haga funcionar el lavado, en caso de tener cuadro eléctrico (FL8A), pulsando el botón
"manual", y cuando use Hidrotimer o programador a pilas, girando la llave de tres vías.

39)   Limpie manualmente el filtro auxiliar del circuito, por seguridad.

40)   Con Hidrotimer, limpiar los chiclés ubicados en el mismo conducto, sobre la toma de pre-
sión de la válvula de drenaje y sobre el Hidrotimer.

41)   Con Hidrotimer, verifique el estado de desgaste de las juntas tóricas de estanqueidad del
interior del émbolo, comprobando que no existen fugas de agua por el drenaje ni tengan faltas de
goma superficial dichas juntas.

42)   Verifique visualmente el estado de desgaste interior de la junta principal divisoria de la
cámara del motor hidráulico y del cojinete del eje, ubicado sobre la tapa.

43)   Verifique el estado de conservación de las superficies interior y exterior.

44)  En caso de cualquier duda para el desmontaje o mantenimiento, consulte con su proveedor.
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Presostato diferencial Lama

ATENCIÓN

Leer antes de instalar!

En el conexionado de los microtubos
usar una segunda llave, una contra la otra,
fijando las tomas “H” y “L” para evitar la
rotura de éstas.

Presión mínima (p-)  

Presión máxima (P+)

Regulador manual de
la presión diferencial

Conexión electrica 
al programador
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- Instrucciones de puesta en marcha y funcionamiento: Alimentar eléc-
trica e hidráulicamente y abrochar a la salida.

- Esta válvula se usa para elevar la presión de contralavado y debe ir
instalada a la salida del cabezal o filtro.

- El mando sobre la válvula se realiza a través del cuadro
eléctrico y se conecta entre las tomas M (válvula maestra)
y C (común). El propio cuadro lleva estas conexiones para
usarse en caso necesario.

- La válvula puede funcionar en cualquier posición y
sentido.

- ATENCIÓN al voltaje 24 V. alterna o 12 V. Impulso,
que se debe corresponder con el cuadro usado.

- Esta válvula no es estanca, por lo que disminuye el
golpe de ariete que pudiera producirse.

- La válvula lleva un solenoide NC y otro NA. La conexión
de los enchufes sobre los solenoides es indistinta. Este es el
sistema tradicional. La válvula también puede llevar un solenoide
y un cebollo, o bien puede llevar dos cebollos. Los dispositivos que efectúan las maniobras drenan
cada uno al cambiar su posición. En caso de duda consulte a su instalador.

- Esta válvula necesita del entretenimiento normal para su buen funcionamiento, cambiando los
retenes cuando den agua y limpiando el o los solenoides de atascos. El vástago puede quedarse gri-
pado por deposiciones o largas paradas, se recomienda desmontar limpiar y engrasar con vaselina.

- Regulación: esta válvula por si sola no permite regulaciones automáticas intermedias de pre-
sión. Abre o cierra. Sí podemos regular el cierre, colocando arandelas, con lo que la carrera del vás-
tago es más corta y cierra menos la lenteja interior. Para obtener más presión hay que cerrar más
la lenteja interior. Esto se consigue desenroscando el indicador de plástico y quitando arandelas,
entonces el recorrido del vástago es mayor y cierra más el paso del agua para riego durante el retro-
lavado, y eso hace que aumente la presión mínima requerida por el filtro.

- La alimentación del mando hidráulico se debe hacer con agua proveniente del filtro auxiliar,
con toma de agua antes de los filtros.

- Comprobación: al principio del retrolavado suelta agua por el drenaje de uno de los solenoi-
des y el indicador situado sobre el vástago entra sobre el cilindro aumentando la presión antes de
la válvula. Al finalizar el ciclo de retrolavado el otro solenoide o cebollo suelta agua por su drenaje
y la válvula se abre completamente.

- Dimensiones: 4", 6", 8", 10", 12" conexión en bridas. Tiempo de cierre: 5 segundos.

24

Válvula estabilizadora Lama

ATENCIÓN

Leer antes de instalar!
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Interior Carballino
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7

Programador de limpieza
Guía del propietario

Para acceder al manual de instrucciones de un programador específico
introdúzcase en el apartado MANUALES dentro de nuestra página web y

pulse el nombre de dicho programador



Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente
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esquemas
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Conexionado eléctrico de solenoides
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Tipos de solenoides

SOLENOIDE STANDARD N.A.

POSICIÓN ABIERTO (DESACTIVADO)
LLENADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

POSICIÓN CERRADO (ACTIVADO)
VACIADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

P

R RA A

P

Alimentación Eléctrica

Bobina

Conmutador de paso de agua

Válvula de llenado ABIERTA

Válvula de vaciado CERRADA

DRENAJE SALIDA SALIDA

PRESIÓN PRESIÓN

DRENAJE

SOLENOIDE STANDARD N.C.

POSICIÓN CERRADO (DESACTIVADO)
VACIADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

POSICIÓN ABIERTO (ACTIVADO)
LLENADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

R

P PA A

R

Alimentación Eléctrica

Bobina

Conmutador de paso de agua

Válvula de vaciado ABIERTA

Válvula de llenado CERRADA

Muelle de enclavamiento
posición REPOSO

PRESIÓN SALIDA SALIDA

DRENAJE DRENAJE

PRESIÓN

SOLENOIDE DE IMPULSO "LATCH"

ENCLAVAMIENTO INFERIOR (MUELLE)
VACIADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

ENCLAVAMIENTO SUPERIOR (IMÁN)
LLENADO DE CÁMARA HIDRÁULICA

R

P PA A

R

Alimentación Eléctrica

Muelle de enclavamiento (control llenado)

Imán permanente (control vaciado)

Bobina de impulso (cierre llenado)

Bobina de impulso (cierre vaciado)

Conmutador de paso de agua

Válvula de vaciado ABIERTA

Válvula de llenado CERRADA

PRESIÓN SALIDA SALIDA

DRENAJE DRENAJE

PRESIÓN
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Programador de Limpieza hidráulico “Hidrotimer”
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Esquema calado con hidrotimer
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Esquema de calado con programador a pilas (solenoide LATCH)
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Esquema de calado con cuadro eléctrico (solenoide N.C.)
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Esquema calado con conexión standard (solenoide N.A.)
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Esquema carballino con cuadro eléctrico
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• Lama garantiza todos sus productos durante 1 año.
• Este producto ha superado las pruebas en fábrica conforme a la norma de
calidad.

• El periodo de garantía contra perforación por corrosión es de 2 años.
• Las presiones máximas de trabajo y mínimas de retrolavado según el modelo

de que se trate y sus caudales según las tablas especificas de cada producto y
tipo de agua.

• La garantía cubre la reposición por intercambio de la pieza defectuosa, tras su
comprobación por nuestro personal.
• La filtración física del agua en diámetros de partículas no superiores a la luz de
paso del elemento filtrante usado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

• Los mantenimientos o entretenimientos periódicos de limpieza.
• Roturas de mallas producidas por elementos punzantes o piedras.
• Los desgastes producidos por fatiga de los materiales o desgastes por abrasión, o  altas

temperaturas.
• Tensiones eléctricas superiores o inferiores a las marcadas en el cuadro eléctrico.
• Presostato diferencial, humedades en el cuadro, solenoides.
• Desgaste en los hidrociclones por abrasión de arenas y piedras.
• Presiones superiores o inferiores a las indicadas en las correspondientes tablas de cada produc-

to.
• Calidades de aguas o ambientes ácidos, decantaciones, precipitaciones, aglutinaciones de

bacterias o algas.
• Golpes de ariete, golpes de transporte y gastos de transporte.
• Malos montajes, inadecuados o en funcionamiento en depresión.
• Si las conducciones de drenaje están en presión tanto válvulas como solenoides.
• Calidades de agua o concentraciones de suciedad fuera de tablas.
• Daños a terceros, robos o vandalismo.

RECLAMACIONES A LA GARANTIA 

• Este producto ha sido sometido a pruebas en fábrica y ha cumplido las normas  de calidad. Si
aún así tuviera o encontrara algún defecto, rogamos informar a su vendedor e indicarle los códi-
gos de control de esta carta o los que figuran sobre los mismos filtros 

• Para cualquier reclamación es obligatorio la presentación de este documento o los códigos de
artículo y partida que aquí figuran.

Garantia de productos

Artículo: ...................................

Partida/Lote: ............................ 

Fecha: ........ de ......................... de 200.....

Firma:
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